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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

FECHA: 19/03/2024 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado 
de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa. 

FUNDAMENTO LEGAL: De los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración Vll/2008. artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 
97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

PARTICIPANTES: 

1.- MDSTI, S.A. DE C.V. 
2.- JUAN MANUEL SÁNCHEZ IBARRA 

3.- JUAN CARLOS TORRES NAVA 

CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS 
CLAVE: 

SOLICITADOS 

1 o 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.01 Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 
btu/h; modelos 4TTR3036H1 000NA / 
MCX536G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60. (R-41 0A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.01.1 
Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 
1809566J3F / 3T1017-116491) 

M.A.A.01 .2 
Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 
180924R43F / 3T0917-113482) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.02 btu/h; modelos 4TTB3036H1000NA / MCX536G10, 
con características eléctricas del sistema 220/2/60 
(R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. Equipo ubicado 
en Sala de Capacitación 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.03 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA (18095Y353F) 
I MCX536G10 (3T0917-113490), con 
características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-
410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área 
Adjunta de Jubilados 

PARTICIPANTES 
UNIDAD CANTIDAD 

1 1 2 3 

SERVICIO 

Si cumple Si cumple No cumple 

PZA 1.00 Si cumple Si cumple No cumple 

PZA 1.00 Si cumple Si cumple No cumple 

PZA 1.00 Si cumple Si cumple No cumple 

PZA 1.00 Si cumple Si cumple No cumple 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

POOElll JUDtOAl DE lA rtDllW.JÓN 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 

M.A.A.04 btu/h; modelos 4TTB3060D1000BA / MCX060G10, Si cumple 
con características eléctricas del sistema 220/2/60 
(R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado 
en Sala de Consulta 

M.A.A.04.1 Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie 
PZA 1.00 Si cumple 12502TD33F / ) 

M.A.A.04.2 Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie 
PZA 1.00 Si cumple 12502TBB3F / ) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 

M.A.A.05 btu/h; modelos 4TTR3048E 1000NA / PZA 1.00 Si cumple 
MCX048G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Recepción 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.06 Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 Si cumple 
btu/h; características eléctricas del sistema 
220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de 
obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. • 

M.A.A.06.1 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
PZA 1.00 Si cumple 

modelos 2TTB0060A1000CA / MCX048G10RAA 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 

M.A.A.06.2 modelos 4TTR3048*1000, modelo evaporador PZA 1.00 Si cumple 
MCX048G10 tioo PISO-TECHO 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1 º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 

M.A.A.07 btu/h; modelos 4TTK0560D1 000BL / PZA 1.00 Si cumple 
2MCX0560C10R0BL, con características eléctricas 
del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi 
wall marca TRANE de capacidad de 12,000 btu/h; 

M.A.A.08 modelos 4TXK5512A 1 P00AA / PZA 1.00 Si cumple 
4MXW5512A1000AA, con características eléctricas 
del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en SITE 
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Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

POOlR AJOIC&Al Df l.A f(D(llACJON 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZA TLÁN/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.09 btu/h; modelos 4TTB3036E1 000AA I PZA 1.00 Si cumple 
MCX536G1 0RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Procesos Técnicos 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi 
wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; 

M.A.A.10 modelos 4TXK5518A 1 P00AA I PZA 1.00 Si cumple 
4MXW5518A1000AA con características eléctricas 
del sistema 220/2/60 ( R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Oficina Titular 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi 

M.A.A.11 wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; PZA 1.00 Si cumple 
modelos 4TXK4524A 1 / 4MXW4524A1 tipo HI-
WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Jubilados 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo deshumidificador marca MI IDEA de 

M.A.A.12 capacidad de 16 lts/dia, modelo MDK7-50PN1 , con Si cumple 
características eléctricas 120/1/60, Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. 

M.A.A.12.1 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.2 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.3 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.4 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.5 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.13 Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 Si cumple 
btu/h; modelos 2TTB0060A1000C I 
MCX060G 1 0RAA, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.13.1 
Equipo ubicado en Biblioteca (no serie: / 3T0212-

PZA 1.00 Si cumple 
102899) 

M.A.A.13.2 Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples (no. 
PZA 1.00 Si cumple 

serie/ 3T0212-101738) 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 
Si cumple 
Si cumple 
Si cumple 
Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

i 
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No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 
No cumple 
No cumple 
No cumple 
No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple ,. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZA TLÁN, SINALOA. 
POOUI JUDICIAL 0E LA FTDlRACION 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.14 btu/h; modelos 2TTK0536G100P0AA I PZA 1.00 Si cumple 
2MCW0536G1000AA, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Videoconferencia 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan 

M.A.A.15 & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 
Si cumple 

btu/h; modelos 2TTB0048A 1 000C I 
MCD048D1 P0A, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye; Materiales, Mano de Obra, 
Herramienta y Materiales. P.U.O.C.T. 

M.A.A.15.1 Equipo ubicado en Videoconferencia PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.15.2 Equipo ubicado en Videoconferencia PZA 1.00 Si cumple 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 1º servicio; 
a equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, 
con capacidad de 2.0 T.R. (24,000 btu/h) marca 

M.A.A.16 TRANE, modelo evaporadora 4MXK5524A 1000AA, PZA 1.00 Si cumple 
modelo condensadora 4TXK5524A 1 P00AA tipo HI-
WALL características eléctricas del sistema 
220/1/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Acervo "C" 

2º SERVICIO 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.01 
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

Si cumple 
btu/h; modelos 4TTR3036H 1000NA I 
MCX536G 1 0RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.01.1 
Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 

PZA 1.00 Si cumple 
1809566J3F / 3T1017-116491) 

M.A.A.01 .2 
Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 

PZA 1.00 Si cumple 180924R43F / 3T0917-113482) 
Mantenimiento preventivo y correctivo real izando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.02 btu/h; modelos 4TTB3036H1000NA / MCX536G10, PZA 1.00 Si cumple 
con características eléctricas del sistema 220/2/60 
(R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. Equipo ubicado 
en Sala de Caoacitación 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 
Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 
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No cumple 

No cumple 

No cumple 
No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 

No cumple 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

P()0(.11 JUDICW, IX LA f[O(turO()N 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.03 
btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA (18095Y353F) / 

PZA 1.00 Si cumple 
MCX536G10 (3T0917-113490), con características 
eléctricas del sistema 220/2/60. (R-41 0A). Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área Adjunta de 
Jubilados 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 

M.A.A.04 btu/h; modelos 4TTB3060D1 000BA / MCX060G1 O, Si cumple 
con características eléctricas del sistema 220/2/60 
(R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado 
en Sala de Consulta 

M.A.A.04.1 
Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie PZA 1.00 Si cumple 
12502TD33F / ) 

M.A.A.04.2 
Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie PZA 1.00 Si cumple 
12502TBB3F / ) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 

M.A.A.05 btu/h; modelos 4TTR3048E1 000NA I PZA 1.00 Si cumple 
MCX048G1 0RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Recepción 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.06 Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 Si cumple 
btu/h; características eléctricas del sistema 
220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de 
obra Equipo v Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.06.1 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 

PZA 1.00 Si cumple 
modelos 2TTB0060A 1 000CA / MCX048G10RAA 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 

M.A.A.06.2 modelos 4TTR3048*1000, modelo evaporador PZA 1.00 Si cumple 
MCX048G10 tipo PISO-TECHO 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 

M.A.A.07 btu/h; modelos 4TTK0560D1 000BL I PZA 1.00 Si cumple 
2MCX0560C1 0R0BL, con características eléctricas 
del sistema 220/2/60. (R-41 0A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
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Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 
POOUI JUDIOAl Of I.A r[D(ttACJOH 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall 
marca TRANE de capacidad de 12,000 btu/h; 

M.A.A.08 modelos 4TXK5512A 1 P00AA / PZA 1.00 Si cumple 
4MXW5512A1000AA, con características eléctricas 
del sistema 220/2/60. (R-41 0A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en SITE 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.09 btu/h; modelos 4TTB3036E 1000AA / PZA 1.00 Si cumple 
MCX536G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Procesos Técnicos 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall 
marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; 

M.A.A.10 modelos 4TXK5518A 1 P00AA / PZA 1.00 Si cumple 
4MXW5518A 1000AA con características eléctricas 
del sistema 220/2/60 (R-41 0A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Oficina Titular 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall 

M.A.A.11 
marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; 

PZA 1.00 Si cumple 
modelos 4TXK4524A 1 / 4MXW4524A1 tipo HI-
WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Jubilados 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo deshumidificador marca MI IDEA de 

M.A.A.12 capacidad de 16 lts/dia, modelo MDK7-50PN1 , con Si cumple 
características eléctricas 120/1/60, Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. 

M.A.A.12.1 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.2 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.3 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.4 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.5 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
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Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

POO(R JUOICIAl DE LA FEDCN.MlON 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.13 
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 

Si cumple 
btu/h; modelos 2TTB0060A 1 000C / 
MCX060G10RAA, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
v Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.13.1 
Equipo ubicado en Biblioteca (no serie: / 3T0212-

PZA 1.00 Si cumple 102899) 

M.A.A.13.2 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples (no. 

PZA 1.00 Si cumple serie/ 3T0212-101738) 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.14 btu/h; modelos 2TTK0536G100P0AA / PZA 1.00 Si cumple 
2MCW0536G1 000AA, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Videoconferencia 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & 

M.A.A.15 
Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; 

Si cumple 
modelos 2TTB0048A1000C / MCD048D1P0A. con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye; 
Materiales, Mano de Obra, Herramienta y 
Materiales. P.U.O.C.T. 

M.A.A.15.1 Equipo ubicado en Videoconferencia PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.15.2 Equipo ubicado en Videoconferencia PZA 1.00 Si cumple 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 2º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 btu/h) marca 

M.A.A.16 TRANE, modelo evaporadora 4MXK5524A 1 000AA, PZA 1.00 Si cumple 
modelo condensadora 4TXK5524A 1 P00AA tipo HI-
WALL características eléctricas del sistema 
220/1/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Acervo "C" 

3º SERVICIO 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.01 
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

Si cumple 
btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / 
MCX536G1 0RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.01 .1 
Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 

PZA 1.00 Si cumple 
1809566J3F / 3T1017-116491) 

M.A.A.01 .2 
Equipo ubicado en Videoconferencia (no. serie: 

PZA 1.00 Si cumple 
180924R43F / 3T0917-113482) 

7 de 11 

FECHA: 19/03/2024 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
,· 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 
PODElll.JUDICIAl DE LA rtDllllAOON 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

M.A.A.02 

M.A.A.03 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 
btu/h; modelos 4TTB3036H1000NA / MCX536G10, 
con características eléctricas del sistema 220/2/60 
(R-41 0A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. Equipo ubicado 
en Sala de Capacitación 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 
btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA (18095Y353F) / 
MCX536G1 O (3T0917-113490), con características 
eléctricas del sistema 220/2/60. (R-41 0A). Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área Adjunta de 
Jubilados 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 

M.A.A.04 btu/h; modelos 4TTB3060O1000BA / MCX060G10, 
con características eléctricas del sistema 220/2/60 
(R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, 
Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado 
en Sala de Consulta 

Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie 
M.A.A.04•1 12502TD33F / ) 

Equipo ubicado en Sala de Consulta (no serie 
M.A.A.04•2 12502TBB3F / } 

M.A.A.05 

M.A.A.06 

M.A.A.06.1 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso
Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 
btu/h; modelos 4TTR3048E1 000NA / 
MCX048G10RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-41 0A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Recepción 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso
Techo marca TRANE de capacidad de 48,000 
btu/h; características eléctricas del sistema 
220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de 
obra Eauioo v Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 
modelos 2TTB0060A1000CA / MCX048G10RAA 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 

M.A.A.06.2 modelos 4TTR3048*1000, modelo evaporador 
MCX048G10 tipo PISO-TECHO 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
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Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

FECHA: 19/03/2024 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

POOER JUOIOAl DE LA fCOUtAOON 
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DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

M.A.A.07 

M.A.A.08 

M.A.A.09 

M.A.A.10 

M.A.A.11 

Mantenimiento preventivo y correctivo real izando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 
btu/h; modelos 4TTK0560D1000BL / 
2MCX0560C1 0R0BL, con características eléctricas 
del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall 
marca TRANE de capacidad de 12,000 btu/h; 
modelos 4TXK5512A1P00AA / 
4MXW5512A1000AA, con características eléctricas 
del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en SITE 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 
btu/h; modelos 4TTB3036E1000AA / 
MCX536G1 0RAA, con características eléctricas del 
sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Procesos Técnicos 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall 
marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; 
modelos 4TXK5518A1P00AA / 
4MXW5518A1000AA con características eléctricas 
del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Oficina Titular 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall 
marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; 
modelos 4TXK4524A1 / 4MXW4524A1 tipo HI
WALL características eléctricas del sistema 
220/2/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Jubilados 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo deshumidificador marca MI IDEA de 

M.A.A.12 capacidad de 16 lts/dia, modelo MDK7-50PN1 , con 
características eléctricas 120/1/60, Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. 

M.A.A.12.1 Equipo ubicado en Biblioteca 
M.A.A.12.2 Equipo ubicado en Biblioteca 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1.00 
PZA 1.00 

9 de 11 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 
Si cumple 

FECHA: 19/03/2024 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 
POOUl.M>ICW DE lA rtDlRACJON 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

M.A.A.12.3 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.4 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.12.5 Equipo ubicado en Biblioteca PZA 1.00 Si cumple 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-

M.A.A.13 
Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 

Si cumple 
btu/h; modelos 2TTB0060A 1 000C / 
MCX060G1 0RAA, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 

IV Herramienta. P.U.O.C.T. 

M.A.A.13.1 
Equipo ubicado en Biblioteca (no serie: / 3T0212-

PZA 1.00 Si cumple 
102899) 

M.A.A.13.2 
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples (no. PZA 1.00 Si cumple 
serie/ 3T0212-101738) 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-
Techo marca TRANE de capacidad de 36,000 

M.A.A.14 btu/h; modelos 2TTK0536G100P0AA / PZA 1.00 Si cumple 
2MCW0536G1000AA, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Videoconferencia 
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & 

M.A.A.15 
Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; 

Si cumple 
modelos 2TTB0048A 1 000C / MCD048D1 P0A, con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye; 
Materiales, Mano de Obra, Herramienta y 
Materiales. P.U.O.C.T. 

M.A.A.15.1 Equipo ubicado en Videoconferencia PZA 1.00 Si cumple 
M.A.A.15.2 Equipo ubicado en Videoconferencia PZA 1.00 Si cumple 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando 
las actividades correspondientes al 3º servicio; a 
equipo de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT, con 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 btu/h) marca 

M.A.A.16 TRANE, modelo evaporadora 4MXK5524A1000AA, PZA 1.00 Si cumple 
modelo condensadora 4TXK5524A 1 P00AA tipo HI-
WALL características eléctricas del sistema 
220/1/60. (R-410A) P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Acervo "C" 

VARIOS Si cumple 
Aplicación de pintura para las instalaciones de los 

M.C.A.A.01 equipos de aire acondicionado de la Casa de la 
JGO. 1.00 Si cumple Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, 

1v Heramienta. P.U.O.C.T. 

Datos completos de la empresa, sea persona física o moral , incluyéndose nombre o razón 
Si cumple social , domicilio físico y fiscal , registro federal de causante y teléfonos. 

Vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de 
la cotización y acusándola de recibido por parte de la Casa de la Cultura Jurídica en Si cumple 
Mazatlán, Sinaloa. 
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FECHA: 19/03/2024 

Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cumple 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

POOlRJUOICIAl Ol LA fEOE,vo()N 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/MAZATLÁN/04/2024 

Vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de 
la cotización y acusándola de recibido por parte de la Casa de la Cultura Jurídica en Si cumple 
Mazatlán, Sinaloa. 

Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.). Si cumple 

Nota: esta cotización comprende, considera y cubre en absoluto los alcances que se 
señalan en el catálogo de conceptos , especificaciones particulares, notas importantes y 

Si cumple 
anotaciones de la Minuta de Reunión de Trabajo señaladas por la Dirección General de 
Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

FECHA: 19/03/2024 

Si cumple No cumple 

Si cumple No cump-le 

Si cumple No cumple 

Cumple con todo Cumple con todo 

Conclusión: 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO: 

MTRO. JOSÉ ALFRE O BOJÓRQUEZ VALENZUELA 
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA 

JURÍDICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 

11 de 11 

lo requerido en la lo requerido en la 
convocatoria y convocatoria y No presentó 

minuta de minuta de propuesta 
reunión de reunión de 

trabajo. trabajo. 

Favorable Favorable Desfavorable 

REVISÓ: 

NGÉLICA FÉLIX RIVERA 
RA E LA CASA DE LA CULTURA 
ICA EN MAZATLÁN, SINALOA. 




