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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN OAXACA, OAXACA. 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/OAXACA/04/2024. 

FECHA: 19/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46 párrafo quinto, 47 fracción IV, 95, 96 v'97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité dé 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
PARTICIPANTES: 

1 Wendy Elena Alderete Soriano. 

2 Simón Alvaro Díaz Altamirano. 
3 Víctor Sandor Martínez Jiménez. 

CLAVE: CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS UNIDAD CANTIDA-
PARTICIPANTES 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca TRANE con capacidad de 

M.A.A.01 90,000 btu/h; modelo TSC072F3E0A1F, con caracteristicas PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 
(PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio ; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca CARRIER de capacidad de 

M.A.A.02 48,000 btu/hr (4.0 T.R.); modelo 50VL-C48--50, con PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
caracteristicas eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Oficina de Recepción y Eventos (PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca CARRIER de capacidad de 

M.A.A.03 36,000 btu/hr (3.0 T.R.); modelo 50VL-C36--50, con PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
caracteristicas eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Oficina Enlace Administrativo (PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca CARRIER de capacidad 

M.A.A.04 60,000 btu/hr (5.0 T.R.); modelo 50VL-C60--50, con PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Videoconferencia (PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de 

M.A.A.05 
capacidad de 24,000 btu/hr (2.0 T.R.); modelos de las PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE 
unidades 4TXK5524A 1 P00AA /, con características eléctricas 

SI CUMPLE 

220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. Equipo ubicado Librería P.U.O.C.T. (PRIMER 
EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-splít Hi wall marca TRANE de 

M.A.A.06 
capacidad de 36,000 btu/hr (3.0 T.R.); modelos de las 

PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
unidades 4TTB3036E1000AA /, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. Equipo ubicado en Archivo P.U.O.C.T. (PRIMER 
EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 

M.A.A.07.1 12,000 btu/hr (1.0 T.R.); modelo de las unidades PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
4TXK5512A1P00AA /, con caracteristicas eléctricas 220/2/60. 
Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección (PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-splít marca TRANE de capacidad de 

M.A.A.07.2 12,000 btu/hr (1 .0 T.R.); modelo de las unidades PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
4TXK5512A1P00AA /, con características eléctricas 220/2/60. fl Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 

-r-P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE (PRIMER EVENTO) 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN OAXACA, OAXACA. 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/OAXACA/04/2024. 

FECHA: 19/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46 párrafo quinto, 47 fracción IV, 95, 96 v'97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité dé 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
PARTICIPANTES: 

Wendy Elena Alderete Soriano. 

2 Simón Alvaro Díaz Altamirano. 
3 Víctor Sandor Martínez Jiménez. 

CLAVE: CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS UNIDAD CANTIDA: 
PARTICIPANTES -

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 

M.A.A.07.3 12,000 btu/hr (1.0 T.R.) ; modelo de las unidades PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
4TXK5512A1P00AA /, con características eléctricas 220/2/60. 
Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina (PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TRANE, modelo 

M.A.A.08 .1 4TTM3060A1000BA, con capacidad de 60,000 btu/hr, con PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Salón de Usos Multiples (PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TRANE, modelo 

M.A.A.08.2 4TTM3060A1000BA, con capacidad de 60,000 btu/hr, con PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Salón de Usos Multiples (PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca DAIKIN de 
capacidad de 1.5 T.R. (18,000 btu/hr) ; modelo de las unidades 

M.A.A.09 RKS18SL216 I FTKS18SL216, gas refrigerante R-410a PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
Eficiencia 18 SEER y características eléctricas del sistema 
230/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Judicial 
(PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 1 • servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca DAIKIN de 

M.A.A.10 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 btu/h); modelos de las unidades PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
RKS24SL216 / FTKS24SL216 con gas Refrigerante R-410A, 
características eléctricas del sistema 230/2/60, Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Consulta Judicial {PRIMER EVENTO) 

Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de 

M.C.A.A.01 
aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; 

JGO 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T. (SOLO 
PARA EL PRIMER EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca TRANE con capacidad de 

M.A.A.01 90,000 btu/h; modelo TSC072F3E0A1F, con características PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo 
y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 
(SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca CARRIER de capacidad de 

M.A.A.02 48,000 btu/hr (4.0 T.R.); modelo 50VL-C48--50, con PZA 1 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Oficina de Recepción y Eventos (SEGUNDO EVENTO) 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN OAXACA, OAXACA. 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/OAXACA/04/2024. 

FECHA: 19/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46 párrafo quinto, 47 fracción IV, 95, 96 v'97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité dé 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
PARTICIPANTES: 

1 Wendy Elena Alderete Soriano. 

2 Simón Alvaro Diaz Altamirano. 
3 Víctor Sandor Martínez Jiménez 

CLAVE: 

M.A.A.03 

M.A.A.04 

M.A.A.05 

M.A.A.06 

M.A.A.07.1 

CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca CARRIER de capacidad de 
36.000 btu/hr (3.0 T.R.); modelo 50VL-C36--50. con 
características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Oficina Enlace Administrativo (SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Paquete marca CARRIER de capacidad 
60.000 btu/hr (5.0 T.R.); modelo 50VL-C60--50, con 
características eléctricas 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra. Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Videoconferencia (SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de 
capacidad de 24,000 btu/hr (2.0 T.R.) ; modelos de las 
unidades 4TXK5524A 1 P00AA /, con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. Equipo ubicado Librería P.U.O.C.T. (SEGUNDO 
EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de 
capacidad de 36,000 btu/hr (3.0 T.R.); modelos de las 
unidades 4TTB3036E1000AA l . con características eléctricas 
220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. Equipo ubicado en Archivo P.U.O.C.T. 
(SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 
12,000 btu/hr (1.0 T.R.); modelo de las unidades 
4TXK5512A1P00AA /, con características eléctricas 220/2/60. 
Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección (SEGUNDO 
EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 

M.A.A.07.2 12,000 btu/hr (1.0 T.R.); modelo de las unidades 
4TXK5512A 1 P00AA /, con características eléctricas 220/2/60. 
Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE (SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 

M.A.A.07.3 12,000 btu/hr (1 .0 T.R.); modelo de las unidades 
4TXK5512A 1 P00AA /, con características eléctricas 220/2/60. 
Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. 
P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina (SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TRANE, modelo 

M.A.A.08.1 4TTM3060A1000BA, con capacidad de 60,000 btu/hr, con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Salón de Usos Multiples (SEGUNDO EVENTO) 

UNIDAD CANTIDAD,r----- ------,----P_A_R_T_IC_IP_A_N_T_E_S __ ~----~------1 
PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

PZA SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN OAXACA, OAXACA. 

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/OAXACA/04/2024. 

FECHA: 19/04/2024 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, Oaxaca. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46 párrafo quinto, 47 fracción IV, 95, 96 v'97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité dé 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
PARTICIPANTES: 

1 Wendy Elena Alderete Soriano. 

2 Simón Alvaro Díaz Altamirano. 
3 Victor Sandor Martínez Jiménez 

CLAVE: 

M.A.A.08.2 

M.A.A.09 

M.A.A.10 

CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Piso-techo marca TRANE, modelo 
4TTM3060A1000BA, con capacidad de 60,000 btu/hr, con 
características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en 
Salón de Usos Multiples (SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca DAIKIN de 
capacidad de 1.5 T.R. (18,000 btu/hr); modelo de las unidades 
RKS18SL216 I FTKS18SL216, gas refrigerante R-410a 
Eficiencia 18 SEER y características eléctricas del sistema 
230/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Archivo Judicial 
(SEGUNDO EVENTO) 

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las 
actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire 
acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca DAIKIN de 
capacidad de 2.0 T.R. (24,000 btu/h); modelos de las unidades 
RKS24SL216 / FTKS24SL216 con gas Refrigerante R-410A, 
características eléctricas del sistema 230/2/60, Incluye: 
Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. 
Equipo ubicado en Consulta Judicial (SEGUNDO EVENTO) 

Conclusión: 

DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO 

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA EN OAXACA, OAXACA. 

UNIDAD CANTIDA~ 

PZA 1 

PZA 1 

PZA 1 

PARTICIPANTES 

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

La propuesta cumple con los La propuesta cumple con los La propuesta cumple con los 
requerim ientos técnicos requerimientos técnicos requerimientos técnicos 
solicitados conforme al solicitados conforme al solicitados conforme al 
catálogo de conceptos catálogo de conceptos catálogo de conceptos 
elaborado por la Dirección elaborado por la Dirección elaborado por la Dirección 
General de Infraestructura General de Infraestructura General de Infraestructura 
Física, así como en los Física, así como en los Física, así como en los 
aspectos señalados para el aspectos señalados para el aspectos señalados para el 
plazo de ejecución, forma de plazo de ejecución, forma de plazo de ejecución, forma de 
pago, vigencia de la pago, vigencia de la pago, vigencia de la 
cotización y garantía cotización y garantía cotización y garantía 
solicitada. solicitada. solicitada. 

FAVORABLE FAVORABLE FAVORABLE 


