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IE.001

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO
DE DISTRIBUCIÓN; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

IE.001.1
TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN SITE PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.2
TABLERO DE LUMINARIA UBICADO EN SITE PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.3
TABLERO TELMEX UBICADO EN SITE PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.4
TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN SITE PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.5
TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN SITE PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.6
TABLERO ELÉCTRICO "D" UBICADO EN CASETA DE VIGILANCIA PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.7
TABLERO ELÉCTRICO "AA-2" UBICADO EN CASETA DE VIGILANCIA PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.8
TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN CASETA DE VIGILANCIA PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.001.9
TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN CASETA DE VIGILANCIA PIEZA 1.00 SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.002

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA EN TECHO (2 LAMPARAS), TUBO LED MARCA
TECNOLITE, MODELO T8-LED 120/18W/40 PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS
ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

GTE. 49.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.003

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUMINARIA EN TECHO (1 LAMPARA), TUBO LED T8 MARCA TECNOLITE
MODELO T8-LED 240/36W/65 PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.
P.U.O.C.T.

GTE. 90.00

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
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IE.004

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUMINARIA EN TECHO CON TUBO LED CURVALUM TIPO LED PARA
CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

GTE. 5.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.005

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUMINARIA EN TECHO (3 TUBOS LED) PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T

GTE. 17.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.006

REVISIÓN, LIMPIEZA DE AJUSTE DE LUMINARIA CIRCULAR EN TECHO, PANEL LED SLIM DE LUZ FRÍA DE 18W
MARCA STEREN PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.
P.U.O.C.T.

PZA. 92.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.007

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUMINARIA LED ARBOTANTE EN MURO, MARCA TECNOLITE MODELO L23
PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

PZA. 6.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.008

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BASE CON FOCO LED DE 8W MODELO ESENTIAL, MARCA PHILLIPS
PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

PZA. 11.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.009

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO CON LÁMPARA LED DE 4W PARA
CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

PZA. 22.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.010

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO CON LÁMPARA LED DE 35W
MODELO ZENON PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.

PZA. 4.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.011

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA COLGANTE TIPO ANTIGÜA ORIGINAL;
CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION. 

PZA. 4.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.012

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LUMINARIA DE POSTE CON FOCO LED HYPTIS III MODELO
LBHBM_50_65 DE 150W PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. 

PZA. 4.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.013

REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE REFLECTOR LED DE 50W PARA INTEMPERIE MARCA STEREN
MODELO LAM-850 PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. 

PZA. 8.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.014

AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIÓNES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 120/127W MARCA HUBBELL
LIGHTING-DUAL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCIÓN.  

PZA. 11.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.015

REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA. 52.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.016

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONEXIÓNES DE APAGADOR DE ESCALERA; CON INTERVENCIÓN DE TODO
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRETA Y COMPLEJA EJECUCIÓN. 

PZA. 3.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.017
REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLEJA EJECUCIÓN.

PZA. 76.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.018

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR ANARANJADO:
CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLEJA
EJECUCIÓN.

PZA. 42.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.019

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE CONTACTO DUPLEX CON FALLA A TIERRA 127V; CON
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLEJA EJECUCIÓN.

PZA. 7.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

IE.020

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE APAGADOR DE UN POLO 1X20 AMP; CON INTERVENCIÓN DE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLEJA EJECUCIÓN

PZA. 2.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 
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IE.021

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A BOMBA DE AGUA DE TO1 HP A 127/220 V; CON INTERVENCIÓN
DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. 

PZA. 2.00
SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

Cumplimiento de lo señalado en el Catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas-
administrativas; así como lo señalado en la Minuta de la reunión de trabajo.

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

TÉCNICAMENTE 
FAVORABLE

TÉCNICAMENTE 
FAVORABLE

TÉCNICAMENTE 
FAVORABLE

 
ELABORÓ

________________

MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, 
JALISCO

C.P. MARÍA CONCEPCIÓN MATA SÁENZ
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA 

JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA
LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO SE DETERMINA:  

________________

REVISÓ

3/3


